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HP  Caballos de potencia 
  Esfuerzo mecánico 
FPS  Franklin Pump System 
GPM  Galones por minuto 
°C  Grados centígrados 
HG  Hierro galvanizado 
Kg  Kilogramo 
KW  Kilovatios potencia eléctrica 
≥  Mayor o igual que 
m  Metro 
m3/h  Metro cúbico por hora 
m c.a.  Metros de columna de agua 
m/s  Metros sobre segundo 
mm  Milímetros 
S  Módulo elástico resistente 
N  Newton 
%  Porcentaje 
“ Pulgadas 
Q  Quetzal 














Cooler  Es un sistema utilizado para enfriar pan por medio 
de aire ambiente o forzado. 
 
Hierro negro  Es un tipo de acero básico que tiene una apariencia 
oscura debido a que no sufre ningún tipo de 
tratamiento. 
 
Metro de columna  Es  una  unidad  de presión que equivale a la presión 
de agua  ejercida por una columna de un metro de agua sobre 
la superficie terrestre. 
 
Mixer  Es un máquina que se utiliza para mezclar y amasar 
cualquier tipo de masa. 
 
Proofer  Es un sistema que se utiliza para fermentar pan, 
variando la temperatura y humedad del ambiente. 
 
Propilenglicol  Es un compuesto químico utilizado en refrigeración 
para disminuir la temperatura de congelación del 
agua u algún otro líquido. 
 
Tonelada de  Es  una  unidad  de  medida utilizada en refrigeración 
refrigeración  que representa la cantidad de energía absorbida 











El presente trabajo consiste en el montaje de un sistema de enfriamiento 
de dos etapas para dos mixers en la empresa Panifresh, S.A., dentro del 
contenido se especifican los principios de funcionamiento del sistema, las 
partes que lo componen, así como los criterios a tener en cuenta para la 
selección de materiales, tuberías y accesorios, además de especificar la 
manera correcta de realizar el montaje de los equipos. 
 
El mecanismo de funcionamiento del sistema de  enfriamiento se basa 
esencialmente en la compresión de vapor refrigerante en la primera etapa y con 
la mezcla de agua–glicol como segunda etapa, esta mezcla es la encargada de 
absorber el calor generado en las amasadoras. 
 
Para el sistema de enfriamiento se realizó el montaje de los equipos que 
componen el sistema que son: dos tanques de 2 500 litros de capacidad, dos 
bombas centrifugas de 15 y 10 HP, dos intercambiadores de calor de 15 TR 
cada uno, la instalación de una estructura metálica como base del sistema y los 
circuitos de tuberías para el transporte del fluido de trabajo. 
 
El objetivo del montaje de este sistema es la de obtener una mayor 
capacidad de enfriamiento que el sistema anteriormente utilizado en la 
















Montar el equipo de refrigeración para el aumento de capacidad de       




1. Realizar un estudio económico en el cual se determine  la viabilidad del 
proyecto y rendimiento de costos  a largo plazo. 
 
2. Diseñar y esquematizar la distribución de los sistemas que componen 
todo el equipo de enfriamiento, como sistema eléctrico, refrigeración, 
agua y aire comprimido. 
 
3. Diseño y cálculo de la tubería para distribución de agua fría. 
 
4. Diseño e instalación de una estructura metálica como base para la 
instalación del equipo de enfriamiento. 
 
5. Determinar el fluido de trabajo con la capacidad de alcanzar la 














El montaje del sistema de enfriamiento se realizó en el área de producción 
de la empresa Panifresh, S.A., esta es una empresa guatemalteca que se 
dedica a la elaboración de productos de panadería y pastelería  distribuyendo 
generalmente su producto a restaurantes de comida rápida.  
 
Este proyecto consistió en diseñar, planificar y ejecutar el montaje de un 
sistema de enfriamiento de dos etapas que tienen como propósito absorber el 
calor generado por dos mixers.  
 
La empresa ya contaba con un sistema de enfriamiento para mixers, sin  
embargo, este sistema no cumplía con la capacidad de enfriamiento necesario 
para mantener la temperatura ideal, entonces utilizaban hielo para enfriar las 
masas en las mixers. Debido a este motivo se vieron en la necesidad de realizar 
el montaje de un sistema de mayor capacidad de enfriamiento que permitiera 
tener una temperatura ideal y una disminución de uso de hielo. 
 
El presente proyecto de montaje se desarrolló en cuatro capítulos, en el 
primero se abordan conceptos generales de la empresa. En el segundo capítulo 
se compone de la fase del reconocimiento de la planta y planificación del 
montaje incluyendo el presupuesto utilizado, además se indica el 
funcionamiento del sistema de enfriamiento y sus componentes. En el tercer 
capítulo se explica la fase de la ejecución del montaje, en ella se incluye los 
criterios de selección de materiales, accesorios y equipos, así como las 
especificaciones y procesos de montaje de cada componente. En el cuarto y 
XVIII 
 
último capítulo se enfoca en recabar los resultados que se obtuvieron del 
proyecto, como el ahorro de energía y ahorro de hielo. 
 
El proceso de montaje del equipo inicio con la fabricación e instalación de 
una estructura metálica que es la base que soporta el sistema de enfriamiento. 
Se continuó con el montaje de dos tanques de 2 500 m de capacidad para el 
almacenamiento de agua fría y agua de retorno. Para la distribución del fluido 
de trabajo en el sistema se realizó el montaje de dos bombas centrifugas, 
ubicándolas en la salida de cada tanque de agua. El mecanismo que conecta 
las dos etapas del sistema es el intercambiador de calor, en este caso se 
montaron dos intercambiadores encargados de rechazar el calor del agua de 
retorno hacia el refrigerante sin que estos entren en contacto. La última parte 
consistió la instalación de los trayectos de tubería que conectan y distribuyen el 










1.1. Descripción de la empresa 
 
Panifresh es una empresa guatemalteca dedicada a la producción de 
alimentos en el área de panadería y pastelería. Se dedican a elaborar productos 
para restaurantes de comida rápida como McDonald’s, Quiznos, KFC, entre 
otras, proveen producto para Guatemala y gran parte de Latinoamérica. La 
productividad y eficiencia es una de sus esenciales virtudes, ya que cuentan 
con 8 líneas de producción completamente automatizadas. Esto les permite 
cumplir con la calidad y exigencias de sus clientes. 
 
La empresa Panifresh, S.A., está ubicada en la avenida Mariscal 21-80 




















Fuente: Google Maps. https://www.google.com.gt/maps/place/Pani+Fresh/@14.60364,-
90.5558483,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x27b90f1c43d8da8c?sa=X&ved=0ahUKEwj2_ZLV5JX




Estar comprometidos a dar y ofrecer productos y servicios con un 100 % 
de calidad y excelencia a todos nuestros clientes internos y externos, a través 
del mejoramiento continuo y la vivencia personal de nuestros valores, 














Panifresh se fundó en 1992 con el objetivo de producir pan para los 
restaurantes de comida rápida, principalmente la cadena de McDonald’s. 
 
En 1996 crean una alianza con la empresa Fresh Start Bakeries, esta 
empresa era uno de los proveedores de pan para McDonald’s en esa época. 
Este convenio les permite abastecer a los más grandes restaurantes de la 
región. 
 
En sus inicios se contaba únicamente con 2 líneas de producción para pan 
hamburguesa y otras variantes, en 2003 se implementa una nueva línea 
encargada de producir english muffin, esto les permitió aumentar su cartera de 
productos para los clientes más importantes en ese momento. 
 
Siguiendo la misma línea de innovación, se implementa una línea de 
pastelería en 2006 y a eso le siguió la línea de tortillas de harina en 2007. El 
crecimiento exponencial de la empresa les permitió abastecer por sus propios 
medios al segmento de comida rápida de la región, dejando atrás la alianza 
formada con Fresh Start Bakeries.  
 
Actualmente la planta contiene 9 líneas de producción completamente 
automatizadas, la eficiencia de producción es el resultado de esta inversión, 
generando, así un gran nivel de competitividad que les permite ser proveedores 







1.5. Procesos de producción 
 
El proceso de elaboración de pan se divide en 5 etapas, las cuales 
involucra: amasado, formado, fermentación, horneado y enfriamiento. Después 
de esta última etapa el producto ya está listo para su empaque y distribución. 
 
El proceso inicia con la elaboración de la esponja que representa cierto 
porcentaje de la masa final, esta masa después del mezclado se mantiene en 
reposo durante 2 horas a temperatura ambiente, la masa esta lista cuando 
dobla su volumen. En la mixer se mezclan los ingredientes y la esponja, esta 
mezcla es amasada durante 10 minutos y debe tener una temperatura final 
entre 21 y 23 °C. Posteriormente la masa es bombeada hacia una extrusora 
que la dosifica con el peso específico y la envía hacia una banda boleadora la 
cual compacta la masa en pequeñas bolitas. Luego pasa por una fermentadora 
durante 5 minutos, para que las bolas de masa reposen. A continuación la masa 
se introduce por el proofer que es la fermentación final, en esta fase se controla 
esencialmente la temperatura y la humedad del ambiente para el aumento del 
volumen del pan. 
 
Posteriormente  que la masa haya doblado su volumen, el pan es llevado 
hacia un horno tipo túnel, la temperatura y tiempo depende del tipo de producto. 
Después de esta parte pasa directo al cooler, este equipo es el encargado de 











2.1. Situación actual  
 
A continuación se describe la situación actual de la empresa enfocándose 
en describir el problema, la propuesta de solución y la planeación de las fases 
del proyecto. 
 
2.1.1. Descripción del problema 
 
Actualmente se utiliza un sistema de enfriamiento por agua fría para 
mantener la temperatura  entre 21 y 23 °C de las masas que se encuentran en 
el tazón de amasado. 
 
El sistema actual de enfriamiento no es totalmente eficaz, debido a que 
necesita complementarse con el uso de hielo mezclado directamente a las 
masas para mantener la temperatura ideal. 
 
El problema se refleja en  los costos de producción necesarios para la 
utilización y el almacenamiento de hielo. Actualmente se utilizan 1 736 125 
libras de hielo anualmente, que representan un gasto de Q. 833 000 al año.  
 
2.1.2. Propuesta de solución 
 
Para la disminución de uso de hielo se necesita aumentar el rendimiento 
del sistema de enfriamiento, para esto el nuevo sistema debe mantener el fluido 
de trabajo a -25 °C, permitiendo una mayor absorción de calor. Utilizando agua 
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fría en el sistema para la absorción de calor en las masas, se tendrá como 
objetivo disminuir hasta un 42 % en consumo de hielo.  Esto reflejaría  un 
ahorro en costos de Q. 349 860 por año.  
 
Para lograr este objetivo se debió aumentar la capacidad de enfriamiento, 
a través del montaje de un sistema de enfriamiento de dos etapas que incorporó 
un compresor Bitzer de 50 TR, dos intercambiadores de calor de 15 TR,  dos 
bombas centrífugas para la distribución y retorno del fluido.  
 
El montaje del proyecto contribuyó a la disminución de gastos de 
producción, la independencia externa para el enfriamiento de las masas por uso 
de hielo y el aprovechamiento máximo del sistema de enfriamiento. 
 
2.1.3. Planeación del proyecto 
 
En este apartado se elaboró el plan de acción del proyecto, en el cual se 
estableció el cronograma de actividades de cada fase, se determinó la prioridad 
de las actividades y la duración de cada una. Este plan se realizó por medio de 

















Fuente: elaboración propia.  
 
 Fase 1: diseño y planificación del montaje 
 
En esta parte se realiza el esquema  del sistema de enfriamiento, además 
se propone el cronograma y planificación de las actividades del montaje. El 
proceso de esta fase se describe a continuación: 
 
 Ubicación del sistema de enfriamiento en la planta, teniendo en cuenta 
que las tuberías recorran la menor distancia posible, y que no existan 
demasiadas curvas en el trayecto. Además que el espacio sea adecuado 
para brindar mantenimiento al equipo. 
 
 Se determina el equipo y materiales necesarios para el sistema de 
enfriamiento, en estos se incluyen los tramos de tubería, accesorios, 
aislante, equipos de refrigeración. 
Actividad Inicio Final 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Ubicación de sistema de enfriamiento 17-abr 28-abr
Diseño de esquema del sistema de enfriamiento 01-may 19-may
Elaboración de presupuesto del montaje 22-may 09-jun
Planificación de fases de montaje 12-jun 23-jun
Recepción de materiales y equipo 26-jun 28-jul
Montaje de tuberías HG y cobre, cargadores y aislamiento 31-ago 14-ago
Instalación de estructura mezzanine 14-ago 26-ago
Elaboración de tanques de agua, insulado y enchaquetado 15-ago 21-ago
Montaje de equipo de refrigeración: Compresor Bitzer, 
Bombas centrifugas, intercambiadores de calor y tanques 
de agua
28-ago 02-sep
Instalación de sistema eléctrico 04-sep 09-sep
Puesta a prueba de los equipos de refrigeración 11-sep 14-sep
Puesta en marcha del sistema de enfriamiento 11-sep 14-sep
Monitoreo del correcto funcionamiento del sistema 11-sep 14-sep
Desarrollo del plan de  mantenimiento básico del sistema 
de enfriamiento
18-sep 25-sep

















































 Se realiza el presupuesto de costos de materiales, equipos de 
refrigeración y mano de obra. 
 
 Se determina el plan de actividades para el montaje de proyecto, 
teniendo en cuenta disponibilidad con tiempo de producción, y jornadas 
hábiles de trabajo, además de los materiales y equipos disponibles para 
la fecha establecida. 
 
 Fase 2: ejecución del montaje 
 
En esta fase se ejecuta el montaje del equipo y sistemas de distribución, a 
continuación se describe el proceso de esta fase: 
 
 El proceso inicia con el montaje de tuberías, en esta parte se realiza la 
instalación de los sujetadores de tuberías, la instalación del aislante y 
montaje de las tuberías.  
 
 Se realiza la instalación de la estructura metálica para el sistema de 
enfriamiento. 
 
 Ya teniendo la estructura se procede a montar el equipo de refrigeración, 
las bombas centrífugas, intercambiadores de calor y tanques de agua. Se 
realiza la conexión de la tubería con los equipos. 
 
 Se realiza la instalación del sistema eléctrico de los equipos de 
refrigeración. 
 
 Se realiza la prueba de funcionamiento de cada equipo. Y se pone en 
marcha el sistema de enfriamiento. 
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 Fase 3: presentación de resultados y 
elaboración de plan de mantenimiento para 
el sistema de enfriamiento 
 
En esta fase se presentan los resultados obtenidos con el montaje del 
equipo de refrigeración. Se presenta los resultados de la temperatura del nuevo 
sistema y el resultado de los costos por el uso de hielo. Además se presenta el 
plan básico de mantenimiento del sistema de enfriamiento.   
 
 Se presenta los resultados del funcionamiento obtenidos del sistema de 
enfriamiento montado, además de la temperatura actual de 
funcionamiento. 
 
 Se presenta los resultados de los costos pronosticados por uso de hielo, 
utilizando el sistema de enfriamiento montado.  
 
 Se presenta el plan de actividades básicas de mantenimiento para el 
sistema de enfriamiento. 
 
2.1.4. Análisis financiero del proyecto 
 
A continuación se describe el estado financiero del proyecto, en el que se 
incluye el presupuesto del equipo, materiales y mano de obra del montaje del 
sistema y se determina la viabilidad económica del sistema con una proyección 







 Presupuesto del proyecto 
 
Para el desarrollo del proyecto se debió adquirir equipo y accesorios  
nuevos para el sistema de enfriamiento, en la tabla I se describe el equipo 
necesario y la inversión para el montaje de sistema. 
 




Tarea de proyecto Cantidad Costo 
Activos 
Intercambiadores de calor de 15 TR 2 Q 58 556 
Bomba centrifuga 15 HP 1 Q 14 966 
Bomba centrifuga 10 HP 1 Q 13 459 




Tuberías y accesorios HG 250 m Q 25 596 
Tuberías y accesorios cobre 150 m Q 27 511 
Aislante para tubería 400 m Q 33 577 
Materiales estructura metálica 1 Q 15 000 
Materiales eléctricos 1 Q 50 000 
Cilindros de refrigerante 507 10 Q 6 469 
Toneles de propilenglicol 5 Q 18 150 
Mano de obra 
Mano de obra estructural 1 Q 18 000 
Mano de obra sistema de 
refrigeración 
1 Q 150 000 
  
Total Q 451 284 
Fuente: Panifresh, S.A. 
 
 Valor presente neto (VPN) 
 
El valor presente neto es una sencilla herramienta que permite determinar 
el rendimiento que se puede obtener con la realización del proyecto. A 
continuación se describe la ecuación que representa el VPN. 
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VPN = valor presente neto 
S0 = inversión inicial 
t = número de periodos de vida del proyecto 
St = flujo efectivo en el periodo t 
i = tasa interna de retorno 
 
 Cálculo de VPN 
 
En el proyecto se invirtió un total de Q. 451 284. La vida útil del proyecto 
está estimada para 10 años. Durante ese periodo se pretende obtener ingresos 
por ahorro de uso de hielo del 42 % que representan Q. 349 860 anuales y 
teniendo egresos de Q. 150 000 anual en mantenimiento y funcionamiento del 
sistema. Con base en esto se obtiene un flujo de efectivo neto de Q. 199 860 
anuales durante los 10 años de vida del proyecto. La empresa desea que la 
tasa interna de retorno sea rentable para el 20 %. 
 







𝑉𝑃𝑁 = 386 623 
 
Debido a que el valor de VPN es mayor a cero, el proyecto es viable para 





 Tasa interna de retorno 
 
La tasa interna de retorno es el rendimiento que se puede obtener del 
proyecto el cual se representa en porcentaje, aquí se calcula el TIR máximo que 
se puede obtener con este proyecto. El cálculo se realiza por medio de 
interpolación entre dos valores conocidos. La ecuación de TIR es la siguiente: 
 





Donde: TIR es la tasa interna de retorno, 𝑖1 e 𝑖2, son tasas arbitrarias y  
𝑉𝑃𝑁1 y 𝑉𝑃𝑁2 son el valor presente neto de cada tasa. 
 
 Cálculo de TIR máximo: 
 
Para determinar el valor máximo se necesitan dos valores arbitrarios de 
TIR y los VPN de cada valor, los cuales son: 
 
𝑖1 = 20 %; 𝑉𝑃𝑁1 = 386 623 
𝑖2 = 50 %; 𝑉𝑃𝑁2 = −58 495 
 
𝑇𝐼𝑅 = 0,2 + (0,5 − 0,2) ∗
386 623
386 623 − (−58 495)
 
 
𝑇𝐼𝑅 = 46 % 
 
Este resultado indica el rendimiento máximo de 46 % en el cual se pueden 
obtener beneficios del proyecto. Si se desea aumentar el rendimiento arriba de 




 Beneficio costo 
 
El valor beneficio costo indica la relación del beneficio obtenido por cada 
quetzal invertido. Esta ecuación es de fácil aplicación y se puede determinar a 
partir de los VPN de los ingresos y egresos obtenidos durante la vida del 









BC = beneficio costo 
VPNingresos = vpn de los ingresos en el periodo establecido 
VPNegresos = vpn de los egresos establecidos 
 
 Cálculo del beneficio costo: 
 
Tabla II. VPN de ingresos y egresos durante la vida del proyecto 
 
 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos    Q 349 860   Q 349 860   Q 349 860   Q 349 860   Q         349 860  
Egresos  Q 451 284   Q 150 000   Q 150 000   Q 150 000   Q 150 000   Q         150 000  
       
 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 VPN 
Ingresos  Q 349 860   Q 349 860   Q 349 860   Q 349 860   Q 349 860   Q  1 466 778  
Egresos  Q 150 000   Q 150 000   Q 150 000   Q 150 000   Q 150 000   Q  1 080 154  
 








𝐵𝐶 = 1,36 
 
El resultado  indica que es un proyecto viable, debido a que BC es mayor 
a 1, es decir, por cada Q 1,00 invertido prevemos recibir Q 1,36.  
 
2.2. Componentes básicos de un sistema de refrigeración 
 
A continuación se describe la teoría de funcionamiento de un sistema de 
refrigeración, iniciando con el ciclo térmico de refrigeración y la descripción de 
sus componentes. 
 
2.2.1. Ciclo de refrigeración 
 
El ciclo por compresión de vapor es un ciclo termodinámico que tiene 
aplicaciones en el área de refrigeración y aire acondicionado. Este ciclo es una 
variante del ciclo invertido de Carnot, la cual consta de 4 procesos térmicos, 
estos procesos son:  
 
 Compresión isentrópica 
 Rechazo de calor a presión constante 
 Estrangulamiento de líquido 
 Absorción de calor a presión constante 
 
En la figura 3 se observa el diagrama del ciclo de refrigeración. El proceso 
inicia en 1-2 con la compresión de vapor saturado, el cual lleva el vapor hasta 
vapor sobrecalentado. Posteriormente en 2-3 mediante el condensador, se 
procede a rechazar calor hacia un medio de menor temperatura, este rechazo 
permite cambiar de estado de vapor a líquido saturado. En el proceso de 3-4 el 
líquido saturado se estrangula mediante la válvula de expansión, este 
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dispositivo disminuye la presión del líquido llevándolo a bajas temperaturas que 
sean menores a las del ambiente a enfriar. En el último proceso de 4-1 el fluído 
hace una transición de vapor húmedo a vapor saturado, esto se logra 
absorbiendo calor del medio a enfriar mediante el evaporador, así el fluido 
regresa al estado de vapor saturado y completa su ciclo. 
 





Fuente: CENGEL, Yunes. Termodinámica. p. 620. 
 
2.2.2. Equipo de refrigeración 
 
El sistema de refrigeración se compone de 4 equipos básicos, los cuales 
permiten realizar los procesos del ciclo, en la figura 4 se observa el componente 
que se utiliza en cada proceso térmico. A continuación se describen los 4 















 Dispositivo de expansión 
o Flotadores del lado de alta y baja presión 
o Tubo capilar 




o Dinámicos (llevan un ventilador) 
o Expansión directa 
















Fuente: CENGEL, Yunes. Termodinámica. p. 619. 
 
2.2.3. Unidad compresora 
 
El compresor permite elevar la presión y disminuir el volumen de algún 
fluido para ser transportado. En refrigeración cumple dos funciones esenciales, 
la primera es la elevar la presión del gas refrigerante de lado de aspiración 
hacia el lado de descarga. Al elevar la presión se aumenta la temperatura del 
gas, si se obtiene una mayor diferencia de temperatura entre el refrigerante y el 
medio ambiente, se tendrá una mayor transferencia de calor. La otra función 




Existen diferentes tipos de compresores, en refrigeración los más 
utilizados son: compresor alternativo, de tornillos y de espirales. La elección del 
compresor va a depender de la aplicación y potencia frigorífica, a continuación  
se detallan las características y funcionamiento de cada uno. 
 
 Compresor alternativo: este compresor está compuesto por un pistón 
alojado en un cilindro que va alternando sus movimientos. El pistón está 
conectado a un cigüeñal que dirige sus movimientos. El compresor inicia 
el ciclo cuando se abren las válvulas de admisión  y permite la entrada 
del refrigerante debido al vacío que se crea cuando el pistón baja hacia 
el punto muerto inferior, en este punto las válvulas se cierran y el pistón 
realiza la carrera hacia arriba comprimiendo el refrigerante. Cuando el 
pistón llega al punto muerto superior, las válvulas de escape se abren y 
deja salir el vapor refrigerante ya comprimido. 
 
El compresor alternativo se utiliza en aplicaciones que tengan una 
capacidad de enfriamiento de 1 a 200 TR y 3,5 a 700 kW de potencia. 
 
 Compresor de espirales: estos compresores están compuestos de dos 
espirales colocados uno contra el otro. El espiral interior es estacionario y 
en el centro de este se encuentra el ducto de descarga. El espiral exterior 
se encuentra en movimiento, que esta acoplado a un eje vertical que 
conecta el motor eléctrico. El espiral exterior tiene la singularidad de 
orbitar alrededor del espiral interior, dejando entre sí breves 
separaciones que van disminuyendo conforme se acerca al centro. El 
gas refrigerante ingresa por la parte exterior de los espirales en donde la 
distancia que separa los espirales es grande, conforme el gas se dirige al 
centro la distancia entre estos se va haciendo más pequeña, 
comprimiendo así el refrigerante. Cuando el refrigerante llega el centro, 
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este sale por el ducto de descarga, terminando así el ciclo de 
compresión. 
 
El desempeño de estos compresores está orientado a capacidades 
pequeñas y medianas, pueden ser de 1 a 15 TR y de 3,5 a 53 kW de potencia. 
 
 Compresor de tornillos: este compresor consiste en dos tornillos 
helicoidales colocados en un alojamiento. Uno de los tornillos hembra 
permanece estacionario, el tornillo macho esta acoplado al eje del motor 
el cual permite moverse respecto a su tornillo gemelo. El ducto de 
aspiración conduce el refrigerante hacia la parte inferior central de los 
tornillos, el vapor refrigerante es transportado a través de las hélices que 
hay entre los tornillos hasta llegar a la parte frontal de estos, conforme el 
refrigerante avanza el espacio entre los tornillos se hace más pequeña, 
de esa manera el refrigerante es comprimido y dirigido hacia el ducto de 
descarga. Durante el recorrido del refrigerante, se inyecta aceite 
lubricante a las partes mecánicas del compresor, este aceite se mezcla 
con el refrigerante hasta el evaporador, después de esa etapa el aceite 
se separa del refrigerante y retorna al cárter de aceite del compresor de 
tal manera utilizarlo nuevamente. 
 
El desempeño del compresor de tornillo está orientado para capacidades 
grandes, puede ser de 150 TR y 527 kW de potencia.  
 
2.2.4. Intercambiadores de calor 
 
Los intercambiadores de calor son sistemas termodinámicos utilizados 
para la transferencia de calor de un fluido a otro, generalmente sin que estos 
puedan mezclarse. Los tipos de intercambiadores varían dependiendo del tipo 
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de fluido con el que se va a trabajar, por ejemplo, sistemas para el intercambio 
de calor de líquido-aire, líquido-líquido. En este trabajo se utilizará un 
intercambiador de calor de placas que funciona por el intercambio entre líquido-
líquido.  
 
Este sistema consta de un conjunto de placas corrugadas acopladas entre 
sí, entre cada placa se encuentra una junta de tal manera no exista fugas en el 
sistema. El conjunto de placas tiene en su diseño cuatro canales por los cuales 
circulan los fluidos, para el ingreso y salida respectivamente de los fluidos.  
 
El funcionamiento del sistema consiste en la circulación a contraflujo de 
los dos fluidos a través de los canales, el fluido ingresa por el canal y entre cada 
placa el fluido baja por las aberturas producidas por la corrugación de la placa 
que genera turbulencia en el fluido, de esta manera la energía calorífica perdida 
por este fluido, es absorbida por el otro fluido paralelo a este. El número de 
placas depende de la magnitud del caudal y la diferencia de temperatura entre 
los fluidos de trabajo. 
 
2.2.5. Unidad condensadora 
 
El condensador es un mecanismo térmico que se utiliza como 
intercambiador de calor, en el cual el fluido dentro del sistema en estado 
gaseoso rechaza el calor latente contenido hacia otro medio, de esta manera el 
gas se condensa y el fluido sale del sistema en estado líquido.  
 
Los condensadores varían dependiendo del método de enfriamiento, en 





 Condensadores enfriados por agua 
 Condensadores enfriados por aire 
 
Los condensadores enfriados por agua están compuestos de un sistema 
de doble tubo, uno dentro de otro. En el tubo exterior fluye el gas refrigerante y 
en el tubo interior fluye agua. Por conducción y radiación, se intercambia el 
calor entre los fluidos, el agua contenida en el tubo absorbe el calor latente del 
gas refrigerante durante todo el circuito de tubería. 
 
Los condensadores enfriados por aire se componen de un circuito de 
tubería donde fluye el gas refrigerante y un conjunto de ventiladores que 
conducen el calor rechazado por el gas hacia el aire del medio ambiente. El aire 
de los ventiladores se conduce en forma perpendicular a la tubería del 
refrigerante. 
 
2.2.6. Dispositivos de expansión 
 
Los dispositivos de expansión se utilizan para controlar el flujo de líquido 
refrigerante que entra al evaporador, además de utilizarse para disminuir la 
presión del líquido en una proporción de 60 a 1, generalmente. 
 
En los sistemas de refrigeración se puede encontrar cuatro tipos de 
dispositivos de expansión, estos son: 
 
 Flotador del lado de alta y baja presión 
 Válvula de expansión termostática 
 Válvula de expansión automática 




La válvula de expansión termostática es la de mayor aplicación en los 
sistemas de refrigeración. Esta válvula está compuesta por el cuerpo de la 
válvula, diafragma, bulbo sensor, un muelle y una aguja con asiento. La válvula 
controla el flujo de refrigerante a la entrada del evaporador. Este control del flujo 
es a través del grado de supercalor que indica el bulbo sensor, ubicada a la 
salida del evaporador. Dependiendo de la señal del bulbo la válvula se abre o 




Los refrigerantes son fluidos de trabajo para los sistemas de refrigeración 
y aire acondicionado. Tienen la función de absorber calor cuando están en 
estado líquido a baja temperatura y presión, y rechazan calor cuando se 
encuentran en estado gaseoso a temperaturas y presiones altas. 
 
Las características de los refrigerantes determinan la aplicación de este en 
los sistemas de refrigeración, a continuación se enlistan las características más 
importantes a tomar en cuenta para su selección. 
 
 Inflamabilidad y toxicidad 
 Miscibilidad con aceite lubricante 
 Potencia frigorífica 
 Presión de condensación y evaporación 
 
Los refrigerantes generalmente se dividen en 2 grupos, de origen orgánico 








o CFC: halocarbono sin hidrógeno, que contiene cloro, flúor y 
carbono. 
o HCFC: halocarbono que contiene hidrogeno, cloro, flúor y 
carbono. 
o HFC: halocarbono que contiene hidrogeno, flúor y carbono. 
o PFC: halocarbono que contiene únicamente flúor y carbono. 
o HC: halocarbono que contiene hidrogeno y carbono. 
o Mezclas: 
 
 Azeotrópicas: mezcla refrigerantes cuyas fases vapor y 
líquido en equilibrio poseen la misma composición a una 
presión determinada. 
 Zeotrópicas: mezcla de refrigerantes cuyas fases vapor y 
líquido en equilibrio y cualquier presión poseen distinta 
composición. 
 
 Inorgánicos: son sustancias puras como el amoniaco, agua, metanol. 













3.1. Especificaciones técnicas de montaje de equipo de   refrigeración 
 
A continuación se describe el procedimiento para realizar el correcto 
montaje de los equipos utilizados en el sistema, utilizando como guía las 
especificaciones técnicas de los fabricantes. 
 
3.1.1. Especificaciones técnicas para tubería de refrigeración 
 
El sistema de tubería tiene como función ser un medio de transporte para 
el fluido refrigerante. En refrigeración y aire acondicionado los materiales más  
utilizados son de  acero y cobre. Las tuberías de cobre son las de mayor 
aceptación y para estas aplicaciones son denominadas ACR (Air Conditioning 
and Refrigeration). La tubería de cobre viene en 4 tipos de presentaciones: las 
de tipo K son tamaño pesado, las de tipo L son de tamaño estándar, los de tipo 
M  son de tamaño liviano. El tamaño de las tuberías ACR se mide por el 
diámetro exterior, en los 4 tipos de presentaciones el espesor de las tuberías 
tiene 1/8  de pulgada. Entonces una tubería de 2 pulgadas de diámetro interior, 
se denomina como una 2 1/8 de pulgada. 
 
El sistema de tubería de refrigeración se divide en tres tipos de líneas: 
tubería de líquido, de succión y descarga. A continuación se describe las 
características de cada sistema de tubería. 
 
 Línea de descarga: la tubería de descarga se encarga de conectar el 
fluido de la salida del compresor hacia la entrada del condensador. 
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Cuando el condensador se encuentra por encima del compresor, se debe 
interconectar un acumulador o sifón que normalmente se ubica por 
debajo de la salida del compresor, como se muestra en la figura 5. El 
sifón acumula el aceite y la condensación del gas refrigerante, de tal 
manera que no retorne a la culata del compresor. En el diseño de la línea 
de descarga, este es el factor más importante a tener en cuenta, debido 
a que puede producir daños severos al compresor. Las líneas 
horizontales deben tener una pendiente de ½” a ¾” por 3 metros de 
longitud con el objeto evitar el retorno de aceite. 
 




Fuente: WANG, Shan. Handbook of Air Conditioning and refrigeration. p. 3-72. 
 
 Línea de succión: la línea de succión conecta el gas refrigerante de la 
salida del evaporador hacia la entrada del compresor. El diseño de esta 
línea es la de mayor complejidad, debido a que en esta parte se debe 
separar el aceite del gas refrigerante y conducirlo hacia el cárter del 
compresor. La tubería debe dimensionarse para que el aceite líquido sea 
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arrastrado por el gas refrigerante, esto se logra por medio de la velocidad 
del gas o con ayuda de la gravedad. El trayecto de la tubería de succión 
depende de la ubicación entre el evaporador y el compresor. Dado el 
caso en que el evaporador este por encima del compresor se debe 
interconectar un acumulador o sifón y un bucle. Como en la figura 6. De 
tal manera evitar que el líquido refrigerante llegue a la entrada del 
compresor. En el acumulador el líquido refrigerante eventualmente 
cambia de estado a vapor y fluye nuevamente en dirección del 
compresor.  
 




Fuente: WANG, Shan. Handbook of Air Conditioning and refrigeration. p. 3-69. 
 
 Línea de líquido: la tubería de líquido conecta la salida del condensador 
hacia la válvula de expansión termostática y posteriormente hacia la 
entrada del evaporador. En este trayecto se mezcla el aceite con el 
refrigerante en estado líquido. El diámetro de la tubería debe 
dimensionarse de tal manera que existe una pérdida de carga de 2 °C 
como máximo. Tomando en cuenta este diseño se puede mitigar la 
vaporización parcial del refrigerante. 
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3.1.2. Especificaciones técnicas para tubería de agua fría 
 
En el proyecto de sistemas de tuberías de agua, se pueden diferenciar dos 
tipos de sistemas, abierto y cerrado. En el primero el agua circula pasando por 
el recinto a enfriar, absorbiendo calor y luego es descargada, posteriormente se 
renueva el agua para empezar de nuevo el ciclo. En el segundo, el agua circula 
en un circuito cerrado, completando el ciclo de absorción y rechazo de calor, es 
decir el agua no se renueva. 
 
En el diseño de la tubería los primeros factores van a depender de los 
materiales a utilizar, en este sistema las materiales de mayor aceptación se 
describen en la tabla III: 
 
Tabla III. Materiales de tuberías para varios servicios 
 
Servicio Material 
Agua fría Hierro negro y hierro galvanizado 
Agua caliente Hierro negro y cobre 
Agua helada y drenajes Hierro negro y hierro galvanizado 
 
Fuente: WANG, Shan. Handbook of Air Conditioning and refrigeration. p. 7.7. 
 
Posteriormente a la determinación del material se debe considerar las 
pérdidas de cargas, en los sistemas de enfriamiento las pérdidas pemisibles no 
deben exceder a los 2 °C. Para minimizar estas pérdidas se debe tener el 
control de los siguientes factores: 
 Velocidad del fluido 
 Diámetro del tubo 
 Longitud de tubo 





 Velocidad de agua: para determinar la velocidad del agua que debe 
llevar el fluido se debe avocarse a las velocidades ya establecidas para 
las diferentes servicios. Estas velocidades se establecen con el objetivo 
de minimizar la erosión en la tubería. En la tabla IV se observa las 
velocidades que manejan las tuberías en diferentes etapas. 
 
Tabla IV. Velocidad recomendable de agua 
 
Servicio o Aplicación Velocidad (m/s) 
Descarga de la bomba 2,4 – 3,6 
Aspiración de la bomba 1,2 – 2,1 
Línea o tubería de desagüe 1,2 – 2,1 
Colector o tubería principal 1,2 – 4,5 
Montante o tubo ascendente 1 - 3 
Servicio general 1,5 - 3 
Suministro de agua de ciudad 1 – 2,1 
 
Fuente: WANG, Shan. Handbook of Air Conditioning and refrigeration. p. 3-25. 
 
 Pérdidas por rozamiento: las pérdidas por rozamiento indica la pérdida 
de energía del fluido, esto se debe a la fricción ejercida entre la 
rugosidad interior del tubo y el fluido. Este factor es proporcional a la 
velocidad del fluido, caudal y el díametro del tubo. En la figura 7  se 
puede determinar las pérdidas por rozamiento teniendo definido los datos 
antes mencionados. La determinación del caudal va a depender de la 
demanda del sistema. La velocidad del fluido puede ser determinada con 
datos ya establecidos en la tabla IV, y se basa en la Norma ASHRAE la 
velocidad del fluido no debe superar los 3,6 m/s, de tal manera no exista 
erosión considerable en el interior del tubo. Normalmente en sistemas de 
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enfriamiento se debe mantener una perdida de carga de 1 m c.a. sobre 
10 metros de longitud equivalente. 
 
Figura 7. Pérdidas por rozamiento en los sistemas cerrados para 




Fuente: WANG, Shan. Handbook of Air Conditioning and refrigeration. p. 3-26. 
 
 Insulación de tuberías: en los sistemas de enfriamiento se debe prever la 
menor pérdida de temperatura en el fluido. Los factores intrínsecos en la 
tubería se toman en cuenta al momento del diseño y dimensionamiento 
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del diámetro y material. Sin embargo, existen factores externos como la 
transferencia de calor entre el material y el medio circundante que deben 
controlarse para mantener la temperatura del fluido. Para controlar este 
factor se debe aislar la tubería del exterior. En la tabla V se puede 
determinar el espesor del aislante teniendo en cuenta el diámetro de la 
tubería y la temperatura del fluido.  
 




Fuente: WANG, Shan. Handbook of Air Conditioning and refrigeration. p. 7.15. 
 
3.1.3. Factores de instalación tubería y accesorios 
 
En el proyecto de tendido de tuberías los soportes son los encargados 
resistir todo el peso de la tubería en conjunto con el fluido y el aislante. Además 
deben mantener una separación adecuada del tramo, de tal manera no exista 
pandeo en la tubería. En las tablas VI y VII se determina la distancia entre cada 





Tabla VI. Separación entre soportes para tubería de cobre 
 
 
Fuente: WANG, Shan. Handbook of Air Conditioning and refrigeration. p. 3-9. 
 
Tabla VII. Separación entre soportes para tubería de acero 
 
 
Fuente: WANG, Shan. Handbook of Air Conditioning and refrigeration. p. 3-9. 
 
3.1.4. Factores de instalación intercambiadores de calor 
 
Para el proyecto se utilizó intercambiadores de calor de placas marca Alfa 
Laval de 15 TR. A continuación se describe los factores especificados por el 
fabricante a tener en cuenta durante el montaje del equipo. 
 
 Para que la transmisión de calor sea efectiva, la conexión de la tubería 
debe ser de tal forma que el flujo de los medios sea en dirección opuesta, 
es decir a contraflujo. 
Diámetro exterior (pulgadas) Separación entre soportes (m) 
 5/8 2,0 
7/8 - 1 1/8 2,5 
1 3/8 - 2 1/8 3,0 
2 5/8 - 5 1/8 3,5 
6 1/8 - 8 1/8 4,0 
Diámetro exterior (mm) Separación entre soportes (m) 
27 - 42,4 2,5 
48,3 - 73 3,0 
88,9 - 101,6  3,5 
114,3 - 168,3 4,0 
219,1 - 313,9 5,0 
355,6 - 406 6,0 
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 El intercambiador debe ser montado siempre en posición vertical para 
garantizar la estabilidad del equipo. 
 
 Para el montaje los intercambiadores de calor pequeños (1 a 6 kg) se 
pueden sostener únicamente de la tubería, siempre cuando la tubería 
sea rígida. Los intercambiadores de calor de mayor peso se deben fijar 
con montajes de soporte diseñados para el intercambiador de calor 
específico. 
 
 Para conexiones de tubería soldadas se debe rectificar y limpiar la parte 
interior y exterior del tubo, esto con el fin de evitar contaminación de 
cobre en el área soldada. 
 
 Para conexiones roscadas se debe realizar con un dinamómetro y 
respetar el torque especificado en la tabla VIII. 
 
Tabla VIII. Limites para la conexión de cargas durante la instalación 
 
Diámetro Externo Tubo mm (pulgadas) Torque (Nm) 
26-35 (1,0-1,4) 120 
36-45(1,4-1,8) 240 
46-55(1,8 - 2,2) 440 
56-70 (2,2 - 2,8) 600 
71-99 (2,8 - 3,9) 1 200 
100 (3,9 -) 3 000 
 









3.1.5. Factores de instalación para bombas centrífugas 
 
En este apartado se describe los factores de instalación especificados por 
el fabricante. Las bombas utilizadas son de 15 HP y 10 HP, marca Franklin 
Electric.  
 
 La base debe tener las dimensiones para absorber las vibraciones y para 
servir de apoyo rígido y permanente a la bomba de acoplamiento corto.  
 
 Las bombas de centrífugas se deben cebar (llenar de líquido) antes de 
que se inicie el bombeo. 
 
 En el caso de los sistemas de bombeo con una válvula de retención al 
final de la línea de succión, la bomba más sencilla de cebar la bomba es 
llenar la línea de succión, la bomba y tanto el sistema de descarga. 
 
 
3.1.6. Factores de diseño estructura metálica 
 
Una estructura se describe como un conjunto de elementos estructurales 
acoplados para soportar cargas. El diseño de una estructura depende 
primordialmente de la función que va a desempeñar, como ejemplo se puede 
mencionar una estructura para edificios, almacenes y transportes. Con base en 
la función de la estructura se determina los tipos de elementos estructurales, el 
tipo de material, las cargas involucradas y los tipos de uniones o acoplamientos. 
 
Para este proyecto se necesita una estructura para el soporte de un 
sistema de enfriamiento el cual consta de dos tanques de agua, dos bombas 
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centrífugas y dos intercambiadores de calor. A continuación se especifican los 
factores principales que determinan el diseño apropiado de la estructura.  
 
Una vez definida la función de la estructura y su ubicación se procede a 
realizar el cálculo de las cargas involucradas. Las cargas principales a tener en 
cuenta son las cargas vivas y cargas muertas. El diseño de la estructura se 
realiza analizando primero los elementos estructurales más próximos a las 
cargas, de esta manera se analiza bajando de plano hacia los elementos 
secundarios, columnas principales y por últimos la base de la estructura. 
  
 Cargas muertas: las cargas muertas se refieren a los elementos y objetos 
que son parte permanente de la estructura, los cuales pueden ser el peso 
de los elementos estructurales y los objetos que no varían con el tiempo. 
Como ejemplo se menciona el peso de las vigas, columnas, losas, entre 
otros.  
 
 Cargas vivas: las cargas vivas son los elementos y objetos que tienen 
variación con el tiempo, estas cargas no se encuentran permanentes en 
la estructura. En el caso la estructura del proyecto, un ejemplo de carga 
viva puede ser las personas que se encuentran sobre la estructura, 
encargadas de brindarle mantenimiento al sistema de enfriamiento. 
 
 Cargas tributarias: las cargas soportadas por una estructura se 
transmiten de áreas más grandes hacia los elementos estructurales de 
áreas más pequeñas. La carga tributaria indica la manera en que se 
transmite estas cargas a los elementos que componen la estructura, es 
decir, la magnitud de carga que soporta cada elemento estructural. En el 
primer caso la relación de las longitudes del marco es cuadrada, en la 
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figura 8 se observa que la carga se transmite a las vigas de manera 
triangular. 
 




Fuente: KASSIMALI, Aslam. Análisis estructural. p. 26. 
 
En el segundo caso cuando la relación de longitudes es rectangular, la 
carga se distribuye a las vigas de manera trapezoidal como se observa en la 
figura 9. 
 
Figura 9.  Carga tributaria de una losa rectangular 
 
 
Fuente: KASSIMALI, Aslam. Análisis estructural. p. 26. 
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En el tercer caso aplica al mismo marco rectangular, sin embargo, si la 




≥ 2), la carga tributaria se simplifica a un rectángulo en las vigas principales 
y cargas puntuales a las vigas de carga. 
 
3.2. Diseño de montaje e instalación de equipo de refrigeración 
 
A continuación se describe el proceso de diseño y planificación del 
montaje del sistema de enfriamiento, en esta parte se especifican los elementos 
a utilizar como tubería, aislante y se realiza el diagrama con la propuesta del 
sistema de enfriamiento montado. 
 
3.2.1. Selección tubería agua fría 
 
Para la selección de tubería de agua se utilizó el método por gráfica del 
manual de refrigeración Carrier. En la cual se especificaron antes 4 factores: 
material, velocidad de agua, caudal y pérdidas de rozamiento. Ya definidos 
estos factores se determinó el diámetro del tubo. 
 
 Selección del material: para la selección del material se  determinó el 
fluido a trasportar y el tipo de servicio, según la tabla 3 los materiales 
más comunes a utilizar en los sistemas de agua helada son: hierro negro 
y hierro galvanizado. Se determinó el uso de tubo de hierro galvanizado 
para esta aplicación, aunque es de mayor precio cumple con las 
características de mayor resistencia a la corrosión para la industria 
alimenticia, además de cumplir con los cambios extremos de temperatura 




 Velocidad del fluido: la velocidad del fluido se especifica dependiendo del 
tipo de servicio, pero, esencialmente las velocidades están determinadas 
para reducir la erosión en el interior de la tubería. Esta velocidad es 
aplicada a la tubería de descarga. Siguiendo la tabla 4 se determinó la 
velocidad del fluido para la tubería de descarga el cual está entre  2,5 
m/s. 
 
 Determinación de caudal: el caudal se determinó por medio de  la 
demanda de fluido en el sistema. El sistema anterior manejaba un caudal 
de 160 galones por minuto. Para el sistema actual se desea obtener el 
mismo caudal.  
 
 Pérdidas por rozamiento: las pérdidas de rozamiento en la tubería deben 
ser controladas para que no sean mayor a 1 metro de columna de agua 
sobre 10 metros de longitud efectiva. De esta manera no tener más de     
2 °C de pérdida de carga en el fluido. 
 
 Selección diámetro de tubería 
 
Tabla IX. Datos para selección de diámetro de tubería 
 
Parámetro Magnitud 
Material Hierro galvanizado 
Caudal 160 GPM = 37 𝑚3/ℎ 
Velocidad fluido 2,5 m/s 
Pérdidas de rozamiento ˂ 100 mm c.a./m 
 




Con la ayuda de la figura 10 del manual Carrier se determinó que el 
diámetro de la tubería es de 3” para el material hierro galvanizado. Este 
diámetro es el que se aproxima cumpliendo los factores de la tabla IX.  
 




Fuente: WANG, Shan. Handbook of Air Conditioning and refrigeration. p. 3-26. 
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3.2.2. Diseño estructura metálica 
 
En este apartado se realizó el diseño de la estructura que soporta el 
sistema de enfriamiento, básicamente la conexión de los elementos y los tipos 
de perfiles, con el fin de que soporten las cargas del sistema.  
 
En la figura 11 se observa el esquema de la estructura metálica, la 
estructura se diseñó para soportar la carga del sistema de enfriamiento que 
consta de: dos tanques de agua de 2 500 Litros, dos intercambiadores de calor 
de 15 TR y dos bombas centrífugas de 15 hp y 10 hp. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Solidworks 2016. 
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El material que se utilizó será acero para estructuras A-36, para las vigas 
se utilizó perfiles de tubo cuadrado por ser perfiles de menor costo y para las 
columnas, vigas en I o S. A continuación se realizó el análisis de la estructura 
para determinar el tipo de perfil que se utilizará. El análisis se inició con el 
marco estructural superior, de esa manera bajar hasta llegar a las columnas. 
 
El marco estructural superior fue diseñado para soportar cada tanque de 
agua, en la tabla X, se especifican las cargas involucradas en el marco. 
 





Área (m2) Carga (N/m2) 
Mezcla agua glicol (2 500 L) 26 019 3,24 8 031 
Peso tanque vacío 500 3,24 155 
Lámina Acero 1/8" espesor 158 3,24 49 
Peso muerto por material (vigas) 880  3,24 272 
Factor de seguridad cargas 
muertas (60 %) 






Fuente: elaboración propia.  
 
Debido a que 𝐿1/𝐿2 = 2, la estructura se pudo analizar como una carga 












Fuente: elaboración propia, empleando Solidworks 2016. 
 
 Análisis viga CD 
 
La viga principal CD soporta una carga tributaria en forma de rectángulo, 
esta actúa como carga distribuida en la viga, como se observa en la figura 13. 
 








Se determinó la carga distribuida en la viga, multiplicando la carga total 





) (0,90𝑚) = 12,24 𝐾𝑁/𝑚 
 
Se continuo con el cálculo de las reaciones y momento flexionante de la 
viga, debido a que la carga distribuida es simetrica en la viga, las reacciones 
tienen la misma magnitud. 
 




𝑅𝐷 = 𝑅𝐶 =
(12,24 𝐾𝑁/𝑚)(1,8 𝑚)
2
= 11,02 𝐾𝑁 
 
El momento flexionante máximo sucede en el centro de la viga en 𝐿/2, 






   𝑀𝑚𝑎𝑥 =
(12,24 𝐾𝑁/𝑚) ∗ (1,8𝑚)2
8
= 4,95 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 
 
 Análisis viga AB 
 
La carga tributaria de la viga AB se distribuye en forma de rectángulo, se 
determinó la carga, multiplicando 𝑊 por el ancho del rectangulo, que en este 















) (0,45 𝑚) =   6,12 𝐾𝑁/𝑚 
 
Debido a que la carga distribuida es simétrica en la viga, las reacciones 
tienen la misma magnitud. 
 




𝑅𝐷 = 𝑅𝐶 =
(6,12 𝐾𝑁/𝑚)(1,8 𝑚)
2
= 5,51 𝐾𝑁 
 






   𝑀𝑚𝑎𝑥 =
(6,12 𝑘𝑁/𝑚) ∗ (1,8𝑚)2
8







 Análisis viga FB 
 
La viga FB es una viga de cargas, debido a que únicamente soporta las 
vigas principales. Entonces las cargas que actúan en la viga son puntuales. Ver 
figura 15. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2016. 
 
Las reacciones de esta viga tienen la misma magnitud, por  simetría de las 
cargas. 
 
𝑅𝐹 = 𝑅𝐵 = 𝑃𝐹 +
𝑃𝐷
2
   
  𝑅𝐹 = 𝑅𝐵 = 5,51 𝐾𝑁 +
(11,02 𝑘𝑁)
2
= 11,02 𝐾𝑁   
 





    
𝑀𝑚𝑎𝑥 =
(11,02  𝑘𝑁) ∗ (1,8𝑚)
4




 Análisis del segmento intermedio de la estructura 
 
El análisis de cargas continuo hacia abajo en el segmento de la estructura 
intermedia. Sobre esta base descansa los dos marcos estructurales de los 
tanques, y las cargas dinámicas como las bombas de agua y los 
intercambiadores de calor. En la tabla XI se especifican las cargas involucradas 
en el segmento estructural GHKL. 
 
Tabla XI. Dato de las cargas involucradas en la estructura 
 
Carga  Peso (N) Área (m2) Carga (N/m2) 
Bombas centrífugas (2 uni.) 2 940 15 196 
Intercambiadores de calor (2 uni.) 1 568 15 105 
Cargas vivas: personas por 
mantenimiento (5 personas) 
1 760 15 118 
Peso muerto por material  6 750 15 450 
  Subtotal 869 
Factor de impacto por cargas 
dinámicas (50 %) 
  435 
Factor de seguridad cargas muertas 
(60 %) 




















Fuente: elaboración propia, empleando Solidoworks 2016. 
 
 Análisis viga OP 
 
La viga OP soporta el peso del marco estructural superior, por lo tanto solo 
actuan cargas puntuales, como se observa en la figura 17. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2016. 
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(11,02 𝑘𝑁) ∗ (0,7 𝑚)
2,5 𝑚
= 3,10 𝐾𝑁 
 




𝑅𝑂 = (11,02 𝐾𝑁) (1 −
0,7 𝑚
2,5 𝑚
) =   7,94 𝐾𝑁 
 
El momento máximo ocurre en la ubicación de la carga 𝑅𝐹 justo cuando 
𝑥 = 𝑎 = 0,7 𝑚. 
 
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑂 ∗ 𝑎 
𝑀𝑚𝑎𝑥 = (7,94 𝐾𝑁) ∗ (0,7𝑚) =  5,56 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 
 
 Análisis viga IJ 
 
La viga IJ es la principal de la estructura y la carga se tributaria en esta 
viga es de forma rectangular, de esa manera se transmite una carga distribuida 

















Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2016. 
 
Se determinó la carga distribuida, multiplicando 𝑊 por el ancho del 
rectángulo del área tributaria. 
 
𝑃 = (1 826
𝑁
𝑚2
) (2,50𝑚) =   4,56 𝑘𝑁/𝑚 
 





































=   13,19 𝐾𝑁 
 
El 𝑀𝑚𝑎𝑥 ocurre cuando 𝑥 = 1,2. La siguiente ecuación describe la 𝑀𝑚𝑎𝑥 en 
la viga. 
 










=  16,37 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 
 
 Análisis viga LK 
 
La carga en la viga LK se distribuye de manera rectangular, esta viga al 
igual la viga GH tienen las mismas magnitudes. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2016. 
 
Para calcular la carga que soporta se debio multiplicar 𝑊 por el ancho del 






) (1,25 𝑚) =   2,28 𝐾𝑁/𝑚 
 
Las reacciones de la viga vienen dada por las siguientes ecuaciones: 
 
𝑅𝐾 =















=  9,07 𝐾𝑁 
 
𝑅𝐿 =















=   11,89 𝐾𝑁 
 
El momento máximo ocurre en la viga cuando 𝑥 = 1,2 𝑚 que es donde hay 
cambio de curva debido a la carga puntual que soporta la viga. 
 











= 12,63 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 
 
 Análisis viga GIK 
 
La viga GIK soporta las reacciones de las vigas principales, por lo tanto las 
cargas que actúan sobre la viga son puntuales.  
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Esta viga es estáticamente indeterminada porque descansa en 3 apoyos, 
que son las columnas de la estructura, se calculó las reacciones dividiendo la 
viga continua en 2 partes, la parte GI e IK, como se observa en el diagrama de 
cuerpo libre de la figura 20. 
 
Figura 20. Diagrama de cuerpo libre viga GIK 
 
  
a) Viga continúa GIK 
 
   
         b) Tramo de viga GI                               c) Tramo de viga IK 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2016. 
 
A continuación se determinó las reacciones del tramo de viga GI, que se 








(11,02 𝐾𝑁) ∗ (1,8 𝑚)
2,5 𝑚









(11,02 𝐾𝑁) ∗ (0,7 𝑚)
2,5 𝑚
+ 20,09 𝐾𝑁 =   23,18 𝐾𝑁 
 
Se calculó  las reacciones de del tramo IK de la viga. Que corresponde a 





+ (𝑃𝐾 + 𝑃𝐴) 
 
𝑅𝐾 =
(11,02 𝐾𝑁) ∗ (0,7 𝑚)
2,5 𝑚







(11,02 𝐾𝑁) ∗ (1,8 𝑚)
2,5 𝑚
=   7,94 𝐾𝑁 
 
Como la viga continua GIK se dividió en dos partes, la magnitud de la 
reacción 𝑅𝐼 debe de ser la suma de los dos tramos, por tanto las reacciones 
quedaron de la siguiente manera.  
 
𝑅𝐺 = 23,18 𝐾𝑁 
𝑅𝐼 = 21,12 𝐾𝑁 + 7,94 𝐾𝑁 = 29,06 𝐾𝑁 
𝑅𝐾 = 23,18 𝐾𝑁 
 
Teniendo como base los datos obtenidos en este apartado, se determinó 
el tipo de perfil que se necesitó para la estructura, tanto para las vigas como  las 
columnas. 




Para determinó  el perfil para las vigas, utilizando el método de esfuerzo 










S = módulo de sección [m3] 
Mmax = máximo momento flexionante de la viga [Nm] 
Permisible = esfuerzo máximo permisible del acero [Pa] 
 
 
Para la estructura se utilizó perfiles de acero comercial A-36, y el perfil es 
tubo cuadrado, por el motivo de ser de menor costo comparado con los perfiles 
S o W.  
 
Este tipo de acero tiene un esfuerzo permisible de 240 MPa. Con este 
dato y los momentos máximos de las vigas calculados anteriormente, se obtuvo 
el perfil adecuado con la ayuda de la tabla 13. Los resultados de las vigas se 
detallan en la tabla 12. 
 
Al determinar el módulo de sección de una viga en específico, se ubicó en 
la tabla de perfiles cuadrados para seleccionar el perfil que sea igual o mayor al 


























Viga CD 4,95 240 20,67 80 3,2 7,51 23,16 
Viga AB 2,48 240 10,33 60 3,2 5,5 12,3 
Viga EF 2,48 240 10,33 60 3,2 5,5 12,3 
Viga de carga FB 4,96 240 20,67 80 3,2 7,51 23,16 




Viga IJ 16,37 240 68,21 110 6,35 19,85 80,51 
Viga LK 12,63 240 52,63 110 4 12,99 55,59 
Viga HG 12,63 240 52,63 110 4 12,99 55,59 
Viga de carga HJL 5,56 240 23,17 80 3,2 7,51 23,16 
Viga de carga GIK 5,56 240 23,17 80 3,2 7,51 23,16 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
El tipo de perfil a utilizado en el marco estructural superior tiene una 
sección cuadrada de 80 mm y 3,2 mm de espesor, se utilizó este perfil para 
todo el marco superior, de manera que sea homogéneo.  
 
Para el marco estructural intermedio se determinó un perfil de sección 
cuadrada de 110 mm y 6,35 mm de espesor, de la misma manera que el marco 




















 Diseño de columnas de la estructura 
 
Las columnas son elementos estructurales que soportan cargas axiales, 
las cuales tienen un efecto de compresión en dichos elementos. Para el diseño 
de una columna primero se determinó el tipo de columna, y esto se definió a 









E = esbeltez de columna 
Le = longitud efectiva de la columna [mm] 
r = radio de giro del perfil de la columna [mm] 
 
Las columnas se pueden clasificar en tres tipos, dependiendo su relación 
de esbeltez. 
 
 Columna corta: E ˂ 21 
 Columna intermedia: 21 ˂ E ˂ 100 
 Columna larga: E ˃ 100 
 
En la ecuación de esbeltez se observa que depende de la longitud 
efectiva, este parámetro relaciona un factor K y la longitud real de la columna. 
El factor K varía dependiendo de las condiciones de sujeción de los extremos 





Tabla XIV.  Valores de K para la longitud efectiva 
 
Condiciones de sujeción 
Longitud 
efectiva 
Ambos extremos empotrados 0,5L 
Un extremo empotrado y el otro articulado 0,7L 
Ambos extremos articulados L 
Un extremo empotrado y el otro libre 2L 
 
Fuente: PYTEL, Andrew, y SINGER, Ferdinand. Resistencia de materiales. p. 363. 
 
Para seleccionar el tipo de perfil de acero para una columna, se necesitó 







Donde E es el módulo de elasticidad  para el acero y 𝜎 es el límite de 














El siguiente caso es cuando 
𝐿𝑒
𝑟
< 𝐶𝐶, entonces el esfuerzo de trabajo viene 
dado por la ecuación: 
 






























Utilizando estas ecuaciones se seleccionó el perfil para las columnas de la 
estructura. 
 
 Selección de perfil para columnas 
 
Para la estructura se utilizaron columnas de acero A-36, las cuales tienen 
una longitud de 𝐿 = 4,6 𝑚, el módulo de elasticidad para el acero es               
𝐸 = 200 𝐺𝑃𝑎, y el esfuerzo permisible es 𝜎 = 240 𝑀𝑃𝑎. La columna soporta una 
carga axial de 𝑃 = 29 𝑘𝑁, y se utilizó un factor de seguridad en la carga de 3. 
Con estos datos se seleccionó el perfil S más liviano que soporta esta carga. 
 
Debido a que la columna esta empotrada en ambos extremos, tiene un 
factor K de 0,5, entonces la longitud efectiva viene dado por: 
 
𝐿𝑒 = 0,5𝐿 = 0,5(4,6 𝑚) = 2,3 𝑚 
 
La carga axial multiplicada por el factor de seguridad viene dado por: 
 
𝑃 = (29 𝑘𝑁) ∗ 3 = 87 𝑘𝑁 
 
Para determinar el perfil de la columna se utilizó el método de ensayo y 
error, en el cual se tomó como suposición un perfil inicial, y se ensayó hasta 
que se encontró el perfil que soporta la carga axial.  
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 Perfil S100X14.1, según el anexo 2 tiene un área transversal de                           
𝐴 = 1 790 𝑚𝑚2 y un radio de giro 𝑟 = 14,2 𝑚𝑚. Para este perfil se obtuvo 














Debido a que cuando 
𝐿𝑒
𝑟





= 39 𝑀𝑝𝑎 
 
El cual se obtuvo una carga axial de: 
 
𝑃 = 𝜎𝑇 ∗ 𝐴 = (39𝑥10
6 𝑃𝑎)(1 790𝑥10−6𝑚2) = 69,81 𝑘𝑁 
 
Debido a que la carga axial 𝑃 obtenida es menor a la necesaria, se utilizó 
otro perfil de mayor área transversal y mayor radio de giro. 
 
 Perfil S130x15, que según el anexo 2 tiene un área de  𝐴 = 1 880 𝑚𝑚2 y 
















Debido a que cuando 
𝐿𝑒
𝑟





= 52,54 𝑀𝑝𝑎 
 
El cual se obtuvo una carga axial de: 
 
𝑃 = 𝜎𝑇 ∗ 𝐴 = (52,54𝑥10
6 𝑃𝑎)(1 880𝑥10−6𝑚2) = 98,77 𝑘𝑁 
 
Para el efecto del problema este perfil cumplió con las especificaciones de 
carga para la columna de la estructura.  
 
Por lo tanto el perfil utilizado para las columnas de la estructura fue: 
 
𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = 𝑆130𝑥15 
 
3.2.3. Esquema de sistema de enfriamiento 
 
En la figura 21 se observa el diagrama del sistema de enfriamiento que 
está divido en 2 etapas, la primera etapa es un sistema por compresión de 
vapor refrigerante que utiliza refrigerante 507. La segunda etapa únicamente 
hay cambios en la temperatura del fluido, no hay cambio de presión y esta 










Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Visio 2016. 
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3.3. Montaje de equipo de refrigeración  
 
A continuación se describe el procedimiento de montaje e instalación de 
los equipos del sistema de enfriamiento, para esto utilizamos las guías de 
montaje de los fabricantes de los equipos. 
 
3.3.1. Instalación de estructura metálica  
 
Figura 22. Montaje de estructura metálica 
 
    
 
Fuente: Panifresh, S.A. 
 
La estructura metálica tiene la función de soportar parte del equipo de 
refrigeración del sistema, en el descansa 2 tanques de agua, 2 bombas 
centrífugas y 2 intercambiadores de calor. La estructura tiene una de altura 4,5 
metros, 5 metros de largo y 3 metros de ancho. El proceso de fabricación y 




 Primero se realizó el corte de las vigas y los elementos estructurales con 
las dimensiones necesarias a la estructura. 
 
 Se unieron los elementos estructurales por medio de soldadura por arco 
eléctrico, para los elementos de 1/8” de espesor se utilizó un electrodo 
6013 de 5/32”. Para los elementos de ¼” se utilizó un electrodo 6013 de 
3/16”. 
 
 Posteriormente a la unión de los elementos se procedió a la aplicación de 
pintura, utilizando pintura gris como base, y pintura café como principal. 
 
 Con los elementos ya preparados se procedió a montar la estructura, 
empezando con la colocación y anclaje de las columnas. 
 
 Con las columnas ya montadas se realizó el montaje y unión por 
soldadura del marco intermedio de la estructura, en esta parte se realizó 
la unión por soldadura de las vigas de tubo cuadrado con la lámina 
labrada como base para el equipo. 
 
 Una vez montado el marco intermedio se procedió a  montar los dos 
marcos superiores unión las vigas con lámina labrada, los cuales 
soportan los tanques de agua. 
 
 Para finalizar se realizó el montaje de una baranda de seguridad, 







3.3.2. Montaje de tanques de almacenamiento de agua  
 
Figura 23. Montaje de tanques de almacenamiento de agua 
 
    
 
Fuente: Panifresh, S.A. 
 
Los tanques de agua en la figura 22 tienen una capacidad de 
almacenamiento de 2 500 litros cada uno. El primer tanque tiene la función de 
almacenar agua fría para el sistema, el segundo tanque almacena el agua de 
retorno del sistema.  
 
Para el proceso de montaje se realizó con la ayuda de un montacargas, 
que subiera cada tanque a la estructura y con la ayuda de los montadores se 








3.3.3. Montaje de bombas centrífugas 
 
Figura 24. Instalación de bombas centrífugas  
 
    
 
Fuente: Panifresh, S.A. 
  
Las bombas centrífugas tienen la función de impulsar el agua fría y el 
agua de retorno, hacía todo el sistema. La bomba 1 de agua fría es de marca 
FPS de 15 HP, esta bomba envía el agua fría hacia las amasadores y luego 
hacia al tanque de agua de retorno. La bomba 2 envía el agua de retorno hacia 
los intercambiadores de calor y posteriormente de vuelta al tanque de agua fría, 
esta bomba es de marca FPS de 10 HP. Para su montaje se realizó el siguiente 
procedimiento. 
 
 En el primer paso fue ubicar la posición de la bomba por debajo del 
tanque de agua, de tal manera que la succión sea positiva y la bomba 
pueda cebarse automáticamente por gravedad. 
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 Ya definida la ubicación de la bomba se realizó el anclaje a la placa base 
de modo que la tubería de succión y descarga este alineado y sin 
tensiones. 
 Para este modelo de bomba centrifuga el motor eléctrico y el impulsador 
vienen acoplados y por tal motivo alineados de fábrica. 
 Antes del arranque de la bomba se verificó que esta se encuentre 
cebada, además se  expulsó el aire contenido abriendo el tapón de 
ventilación en la parte superior del impulsor, hasta que por esa abertura 
saliera agua.  
 Una vez realizado las verificaciones se procedió a verificar el giro de la 
bomba, el cual se indica en la carcasa del impulsor, para esto se arrancó 
brevemente la bomba comprobando el giro en la dirección correcta. 
 
3.3.4. Montaje de intercambiadores de calor 
 
Figura 25. Instalación de intercambiadores de calor 
 
   





Los intercambiadores de calor utilizados para el sistema son de marca Alfa 
Laval, de 15 TR de capacidad cada uno y un caudal de 62 gpm cada uno. La 
función de este equipo es la de absorber el calor del agua fría transfiriéndolo 
hacia el refrigerante. Para la conexión y montaje de los intercambiadores se 
siguió el siguiente procedimiento: 
 
 En el primer paso se realizó la conexión de tubería de cobre hacia la 
entrada y salida de los canales del intercambiador. Antes del proceso de 
soldadura se verificó que no existiera humedad e impurezas en el 
sistema. 
 
 Para la conexión de la entrada de acero inoxidable del intercambiador 
hacia la tubería de cobre se utilizó varilla de plata al 15 % por medio de 
soldadura oxiacetilénica. 
 
 Se continuó con la fabricación de una base metálica para soportar el 
peso de los intercambiadores y la tubería conectada, de tal manera estos 
puedan estar verticalmente y alineado con la tubería.  
 
 Con la base  y los intercambiadores listos se realizó el anclaje de la base 
de los intercambiadores a la estructura del sistema. 
 
 Una vez anclada la base de los intercambiadores se realizó la conexión 








3.3.5. Instalación de tuberías y accesorios 
 
Para el sistema de enfriamiento se utilizó dos tipos de tubería, una de 
hierro galvanizado para el circuito de agua fría y otra de cobre para el circuito 
de refrigerante, a continuación se describe el proceso de montaje y conexión de 
los dos tipos de tubería correspondientes al sistema. 
 
 Instalación de tuberías HG para el circuito 
de agua fría 
 
Figura 26. Instalación y conexión de tubería HG 
 
   
     
Fuente: Panifresh, S.A. 
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Para el circuito de agua fría se utilizó tubería hg de 3” de diámetro, con 
250 m de longitud aproximadamente. Para el montaje de este circuito se realizó 
el siguiente procedimiento: 
 
 Se instaló las bases que soportan el peso de la tubería,  según la tabla 7 
la separación entre tuberías de acero de 3” es de 3,5 m. 
 
 Con los soportes ya montados se realizó el anclaje de los tubos a los 
soportes, utilizando para esto abrazaderas roscadas en U. 
 
 Después del anclaje de la tubería se realizó la unión de cada tramo de 
tubería, utilizando acoples roscados y uniones universales en puntos 
estratégicos para algún cambio futuro. 
 
 Para la mitigación de fugas en el sistema en cada unión roscada se 
aplicó cinta de teflón y pegamento permatex. 
 
 Una vez montada y conectada toda la tubería, se realizó la insulación de 
está utilizando cañuelas de aislante thermasmart de 1” de espesor. 
 
 Posterior al insulado de la tubería, se cubrió todo el circuito de tubería 
con cañuelas de aluminio, para evitar el contacto directo de los rayos 









 Instalación de tuberías de cobre para el 
circuito de refrigerante 
 
Figura 27. Instalación y conexión de tubería de cobre 
 
   
 
Fuente: Panifresh, S.A. 
 
Para el circuito de refrigerante se utilizó tubo de cobre de 2 1/8” para el 
tramo de líquido del lado de baja presión y para el circuito de gas de alta 
presión se utilizó tubería de cobre de1 1/8”. Para la instalación se realizaron los 
siguientes pasos: 
 
 Primero se instalaron las bases que soportan el peso de la tubería,  
según la tabla 6 la separación entre tuberías de cobre de 1 1/8” es de 2,5 
metros, para la tubería de 2 1/8” se utilizó la misma separación. 
 Con los soportes ya montados se realizó el anclaje de los tubos a los 
soportes, utilizando para esto abrazaderas roscadas en U. 
 Después del anclaje de la tubería se realizó la unión de cada tramo de 




 Una vez montada y conectada toda la tubería, se realizó la Insulación, 
para el circuito de refrigerante se insulo únicamente el tramo de tubería 
de 2 1/8”, utilizando cañuelas de aislante thermasmart de 1” de espesor. 
 
3.3.6. Instalaciones eléctricas 
 
El sistema de enfriamiento cuenta con un sistema eléctrico trifásico de 440 
voltios, el sistema está comprendido para alimentar tres cargas que son los 3 
motores eléctricos, 2 de las bombas centrífugas y 1 del compresor Bitzer. A 
continuación se describen sus características: 
 
 Bomba de agua fría: motor eléctrico de 15 hp, 440 voltios, trifásico y una 
carga máxima de 21 amperios. 
 
 Bomba de agua retorno: motor eléctrico de 10 hp, 440 voltios, trifásico y 
una carga máxima de 15 amperios. 
 
 Compresor Bitzer: motor eléctrico de 100 hp, 440 voltios, trifásico y una 
carga máxima de 110 amperios. 
 
El sistema eléctrico tiene una capacidad máxima de 200 amperios. Para el 
montaje del panel de control del sistema de enfriamiento se realizó el siguiente 
procedimiento: 
 
 Para el primer paso se realizó la acometida eléctrica derivada del tablero 
principal de cargas hacia el panel de control del sistema, para esto se 




 Posteriormente se realizó el montaje del panel eléctrico que tendrá en su 
haber los interruptores de los motores y flipon principal. 
 
 Se realizó el montaje del flipon principal del sistema, de este se derivan 
los interruptores y arrancadores de cada motor. 
 
 Como última parte se realizó la conexión de los interruptores 
termomagnéticos a los motores de las bombas centrífugas. Para el caso 
del compresor Bitzer se utilizó un arrancador suave, el cual permite tener 
una rampa de arranque de 10 segundos, de tal manera la inducción de 
corriente sea progresiva y no en picos. 
 








3.3.7. Carga de refrigerante 
 
El refrigerante utilizado para este sistema es denominado R-507. Este 
refrigerante es una mezcla azeotrópica de r125 y r143a, y se utiliza para 
temperaturas media y bajas, lo que lo hace adecuado para el sistema de 
enfriamiento. Debido a la propiedad azeotrópica del refrigerante este se puede 
cargar en fase líquida así como en fase gaseosa. Para el proceso de carga del 
refrigerante se siguieron los siguientes pasos. 
 
 El primer paso consistió en tener el equipo en el puesto de trabajo, para 
esto se necesitó el juego de manómetros de carga y los cilindros de 
refrigerante 507. 
 
 A continuación se conectó la manguera central amarilla del juego de 
manómetros al cilindro de refrigerante. El cilindro estuvo en posición 
vertical debido a que se cargara en fase de vapor. 
 
 Se procedió a conectar las mangueras de alta y baja presión a las 
válvulas de servicio del compresor del lado respectivo, se verificó que las 
válvulas de los manómetros se encontraran cerradas totalmente. 
 
 Para iniciar la carga se abrió gradualmente la válvula del lado de baja 
presión de los manómetros. El gas tuvo un flujo del cilindro hacia el 












Fuente: WHITMAN, William. Tecnología de la refrigeración y aire acondicionado. p. 156. 
 
3.3.8. Carga de mezcla agua-propilenglicol 
 
El circuito de agua fría está compuesta por una mezcla de agua y 
propilenglicol en una proporción de 50-50. El propilenglicol permite disminuir la 
temperatura de fusión del agua hasta un máximo de -30 °C, en esa proporción. 
El tanque de agua tiene una capacidad de 2 500 litros, por lo cual 1 250 litros 
serán de agua y 1 250 serán de propilenglicol. 
 
Para el proceso de carga de la mezcla primero se introdujo el agua por 
medio de una manguera hacia el tanque. El propilenglicol se bombeo después 
desde los toneles de almacenamiento hacia el tanque, hasta que el tanque se 





3.3.9. Procedimiento de puesta en marcha 
 
Para el arranque del sistema de enfriamiento, se siguieron los siguientes 
pasos: 
 
 Antes de arrancar cualquier equipo, se verificó que no exista personal 
trabajando en dichos equipos. 
 
 Primero se ubicó el tablero principal de cargas de la planta, desde ahí se 
acciono el flipon del sistema de enfriamiento. 
 
 Una vez tenga corriente el panel eléctrico del sistema de enfriamiento, se 
dirigió y se procedió a encender el compresor Bitzer desde el arrancador 
suave. 
 
 Cuando el compresor Bitzer se arrancó y el refrigerante circuló en todo el 
sistema, se procedió a arrancar las  dos bombas centrífugas, verificando 














Figura 30. Sistema de enfriamiento en marcha 
 
   
 
Fuente: Panifresh, S.A. 
 
3.3.10. Ahorro de energía con el sistema de enfriamiento actual 
 
Actualmente la mezcla agua-glicol del sistema de enfriamiento trabaja con 
una temperatura media de -23 °C. Comparando esta temperatura con el 
sistema de enfriamiento anterior que trabajaba a – 10 °C.  
 
El consumo de hielo utilizado para las masas disminuyo en un 45 %. Con 
base en este dato se verificó un menor consumo de agua,  por el menor uso de 
hielo, así como menor consumo de energía eléctrica por los congeladores, 
utilizadas para el almacenamiento de hielo.  
 
Aunque el sistema de enfriamiento actual consume mayor energía 
eléctrica (820 KW/h diarios) que el sistema anterior (605 KW/h diarios), en el 
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ahorro de hielo se recompensa. A continuación se detallan la comparación de 
los consumos y ahorros actuales de energía y agua: 
 











Consumo de energía eléctrica 
del sistema (diario) 
820 KWh 605 KWh  + 215 KWh 
Consumo eléctrico                  
congeladores para hielo (diario) 
275 KWh  550 KWh -275 KWh 
Consumo de hielo (diario)  2 618 Lb 4 760 Lb -2 142 Lb 
 
Fuente: Panifresh, S.A. 
 
Figura 31. Comparación de consumo eléctrico entre el sistema de 










































Ahorro de energía eléctrica por día
79 
 
Figura 32. Comparación de consumo de hielo diario entre el sistema de 























Consumo de hielo sistema
anterior (Libras)
Consumo de hielo sistema actual
(Libras)





















4.1. Presentación de avances y resultado del montaje final del equipo 
de refrigeración 
 
En esta parte ya concluido el proyecto se realizó una presentación en la 
cual se exponían los resultados y metas alcanzadas durante el proyecto. 
 
La presentación se dividió en dos partes, la primera se expuso los datos 
medibles obtenidos, como la disminución en porcentaje de consumo de hielo 
obtenido, que fue de 45 % el cual se observa en la tabla XV. Esto conllevó a la 
presentar  una disminución de costos en producción estimados, el cual se 
observa en la tabla XVI. La segunda parte se enfoca en la presentación del 
sistema de enfriamiento, el esquema de distribución de los equipos, las 
actividades básicas de mantenimiento para la conservación del equipo el cual 
se observa en la tabla XVII.  
 
4.2. Información de las mejoras en costos de producción 
 
Debido al montaje del sistema de enfriamiento se logró la disminución de 
costos por el ahorro de consumo de hielo y energía eléctrica. Durante las 








Tabla XVI. Comparación de costos entre el sistema de enfriamiento 





Costos en consumo 
de hielo 
Sistema de enfriamiento anterior Q 1 817,10 Q 2 380 
Sistema de enfriamiento actual Q 1 773,90 Q 1 084 
Ahorro en costos diarios Q 43,20 Q 1 296 
Ahorro en costos de producción 
anuales 
Q  13 176 Q  395 280 
 
Fuente: Panifresh, S.A. 
 
4.3. Capacitación sobre las actividades básicas de mantenimiento  
 
En este apartado se especifican las actividades básicas de mantenimiento  
para los equipos del sistema de enfriamiento. Estas actividades son de suma 
importancia para la conservación del equipo y la prevención de posibles fallas. 
A continuación se detallan dichas actividades: 
 
Tabla XVII. Actividades básicas de mantenimiento 
 
# Actividad Periodicidad 
Intercambiadores de calor 
1 
Inspección de fugas entre las placas y canales de los 
intercambiadores de calor 
Mensual 
2 
Limpieza de las placas por incrustaciones o residuos sólidos en 
la misma, para la limpieza se utiliza agua a presión y cepillo 
para eliminar los residuos 
Anual 
3 
Inspección de juntas: no hay un periodo establecido para el 
cambio, sin embargo, se debe verificar el estado de estas 










Se debe pintar la estructura de tal manera prevenir la corrosión 
de los materiales de la estructura. 
Anual 
2 
Inspección de soldadura de todos los elementos de la 





Inspección y cambio de empaques: el cambio a tiempo de los 
empaques previene las fugas en el sistema. 
Semestral 
2 
Inspección y cambio de sellos mecánicos: al igual que los 




Cambio de cojinetes y retenedores del motor eléctrico: este 
cambio previene la desalineación del eje con la bomba. 
Anual 
4 
Barnizado de las bobinas del motor eléctrico y mantenimiento 
general: el barnizado en las bobinas previene el desgaste de 
este y un posible cortocircuito por el contacto entre bobinas. 
Anual 
Compresor Bitzer 
1 Revisión de aceite lubricante en el compresor 5 000 h 
2 Cambio de sellos y empaques 20 000 h 
3 Cambio de válvula de alivio de presión 100 000 h 
4 Cambio de válvula de paso 20 000 h 
5 Cambio de válvula solenoide de aceite 100 000 h 
6 Cambio de filtro de aceite 5 000 h 
7 Cambio de interruptor de flujo de aceite 100 000 h 
8 Cambio de válvula de retención de aceite 5 000 h 
 












1. Se determinó que la viabilidad del proyecto es positiva con base en el 
cálculo del valor presente neto, este resultado indicó que se puede tener 
un retorno de inversión en un 20 % durante la vida del proyecto. 
 
2. Se diseñó el esquema del sistema con base en la necesidad de la 
empresa, la ubicación en la que se puede obtener mayor rendimiento, es 
decir, el trayecto más corto y con menos obstáculos. Parte del sistema se 
instaló por encima de las amasadoras, de tal manera aprovechar la 
gravedad para disminuir el uso de energía eléctrica para el transporte de 
agua fría. 
 
3. Se determinó que el diámetro de la tubería de agua fría sea de 3”, esta 
elección permite tener un caudal adecuado al sistema con una velocidad 
de 2,5 m/s el cual minimiza la erosión en el interior de la tubería. 
 
4. Se diseñó una estructura metálica con acero A-36, que usualmente se 
utiliza en estructuras por el alto esfuerzo de carga soportado y el de 
costo promedio, la estructura se realizó para el equipo de refrigeración el 
cual tiene una altura de 4,5 metros, esto permite estar por encima de las 
amasadores. 
 
5. Se seleccionó el propilenglicol como anticongelante para el agua del 
sistema, esto debido a que en una mezcla con la proporción de 50-50 
con agua, puede alcanzar una temperatura de -30 °C, por otra parte este 
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1. Para que la vida útil del sistema se pueda cumplir, es vital dar 
seguimiento en las actividades de mantenimiento mencionadas en la 
tabla. Esto permite prever cualquier falla y por consecuencia paros en 
producción. 
 
2. En los circuitos de tuberías es relevante monitorear el estado del 
insulado, en esta parte si existiera alguna parte sin insular o en mal 
estado,  es donde hay mayores ganancias de calor y por esto mayor 
consumo de energía. 
 
3. Un aspecto de la estructura metálica es que en el hierro negro al estar en 
el  ambiente se forma rápido una capa de óxido debido al carbono en la 
superficie, por esto es importante mantener pintada la estructura para 
mitigar este problema. 
 
4. El propilenglicol no tiene tiempo de duración estimado, usualmente no 
pierde sus propiedades en las condiciones ideales, sin embargo, en los 
sistemas suelen existir fugas o la evaporación de este, el punto de 
ebullición del propilenglicol es de 160 °C, por tal motivo es necesario 
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Fuente: PYTEL, Andrew y SINGER Ferdinand. Resistencia de Materiales. p. 542. 
 
